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Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 
Главного управления МЧС России по Кемеровской области

650000 г. Кемерово, ул. Красная, д. 11, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: kansmchs42@mail.ru
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
650000 г. Кемерово, пр. Ленина, д. 55А, тел/факс (384-2) 77-12-41, E-Mail: oogpn@ yandex.ru

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы 
г.Юрги и Юргинского района

652050, Кемеровская область - Кузбасс, г. Юрта, ул.Ленинградская, д. 29, 
____________________тел/факс (8-384-51) 6-78-82, E-Mail: ondl0vurga@mail.ru_____________________  

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г.Юрга, ул. Ленинградская, д. 29 
(место составления предписания)

“ 05 ” июля 20 21 г. 
(дата составления предписания)

Предписания
по устранению нарушений требований пожарной безопасности

№60/1/56
МУНИЦИПАЛЬНОМУ БЮДЖЕТНОМУ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ
"ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №15 Г.ЮРГИ" (сокращенное 
наименование - МБОУ "ООШ №15 Г.ЮРГИ") ОГРН 1024202007587, в лице директора 
Полицинского Евгения Валериевича___________________________________________________

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), 
владельца собственности, имущества и т.п.)

На основании распоряжения №60 от 24,05.2020 заместителя главного государственного 
инспектора Юргинского городского округа и муниципального округа по пожарному надзору 
А.В. Пенно проведена плановая, выездная проверка в отношении: МБОУ "ООШ №15 Г.ЮРГИ" 
государственным инспектором Юргинского городского округа и Юргинского муниципального 
округа по пожарному надзору Ищенко Надеждой Павловной по адресу: 652055, Кемеровская 
область - Кузбасс, г.Юрга, ул.Исайченко, дом 11.
При проведении проверки присутствовал: Полицинский Евгений Валериевич, директор МБОУ 
"ООШ №15 Г.ЮРГИ"

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, 

выявленные в ходе мероприятия по надзору:
N 

п/п
Перечень выявленных нарушений 

и место их выявления
Пункт (абзац пункта) нормативного 

правового, требования которого 
нарушены

Срок 
устранения 
нарушения 
требования 
пожарной 

безопасности

Отметка о 
выполнении 
(указываете 

я только 
выполнение)

1 2 3 4 5
1. В здании не оборудовано

соответствующее эвакуационное
освещение (аварийное освещение 
для эвакуации).
Эвакуационное освещение
(аварийное освещение для
эвакуации) - это освещение для 
эвакуации людей из помещений при 
аварийном отключении рабочего 
освещения. Освещение путей
эвакуации в здании должно быть 
выполнено:
- перед каждым эвакуационным 
выходом;
- в коридорах и проходах по путям

п.23; п.37 Правил 
противопожарного режима в 

Российской Федерации (утв. ПП 
РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479); 
п.4, ч.1, ст.84; ч.9, ст.82; ч.1, ст.89 
Федерального закона Ф3-№123 от 

22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях 
пожарной безопасности»;

п.4.3.12 Свода правил 
1.13130.2020 «Системы 

противопожарной защиты. 
Эвакуационные пути и выходы» 

(СП 1.13130.2020);
п.7.6.1; п.7.6.3, Свода правил

01.07.2022

mailto:kansmchs42@mail.ru
yandex.ru
mailto:ondl0vurga@mail.ru


2

эвакуации;
- в местах изменения (перепада) 
уровня пола или покрытия;
- лестничные марши должны быть 
освещены прямым светом, особенно 
верхняя и нижняя ступени;
- в зоне каждого изменения 
направления пути;
- на пересечении проходов и 
коридоров;

перед каждым пунктом
медицинской помощи;
- в местах размещения средств 
экстренной связи;
- в местах размещения первичных 
средств пожаротушения;
- в местах размещения плана 
эвакуации;
- снаружи перед каждым конечным 
выходом из здания.
- в помещениях с постоянным 
пребыванием детей дошкольного 
возраста (и в других помещениях 
согласно требований правил).

52.13330.2016 «Естественное и 
искусственное освещение» 

(СП52.13330.2016); 
п.4.3 Свода правил по 

проектированию и строительству 
31-110-2003 «Проектирование и 

монтаж электроустановок жилых и 
общественных зданий» 

(СП 31-110-2003),
п.1.1; п.5.1.1; п.5.1.3 Свода правил 

439.1325800.2018 «Здания и 
сооружения. Правила 

проектирования аварийного 
освещения» 

(СП439.1325800.2018);
п.4.27, п.4.28, п.4.29 Строительных 

норм и правил. Норм 
проектирования «Естественное и 

искусственное освещение» (СНиП 
П-4-79) - действующих на дату 

приемки объекта в эксплуатацию, 
1979)

2. При эксплуатации автоматической 
пожарной сигнализации и системы 
оповещения о пожаре сверх срока 
службы (ввод в эксплуатацию 
2006г) не обеспечено ежегодное 
проведение испытаний до их 
замены в установленном порядке. 
(Документов, подтверждающих
ежегодное проведение испытаний 
средств обеспечения пожарной 
безопасности или их замену 
не предоставлено.)

п.54 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 
2020 г. N 1479); ст.5; п.2 ч.1 ст.6 

Федерального закона ФЗ № 123 от 
22.07.2008 «Технический 
регламент о требованиях 

пожарной безопасности»; п. 5.1.7 
ГОСТ Р 54101-2010 «Средства 

автоматизации и системы 
управления. Средства и системы 

обеспечения безопасности.
Техническое обслуживание и 

текущий ремонт», ГОСТ Р 53325- 
2012 «Техника пожарная.

Технические средства пожарной 
автоматики. Общие технические 

требования и методы испытаний»;
п.8.1 НПБ 70-98 «Извещатели 

пожарные ручные. Общие 
технические требования. Методы 
испытаний»; п. 17.2.3 НПБ 76-98 
«Извещатели пожарные. Общие 

технические требования. Методы 
испытаний.»; п.9.2.5 НПБ 75-98 

«Приборы приемно-контрольные 
пожарные. Приборы управления 
пожарные. Общие технические 

требования. Методы испытаний».

01.07.2022
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о Э. Чердак здания не защищен 
автоматической установкой
пожарной сигнализации

ст.5; п.2, ч.1, ст.6 Федерального 
закона Ф3-№123 от 22.07.2008 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности»; п.А4, п.9 Табл А1 
Приложения А Свода правил 

5.13130.2009 Системы 
противопожарной защиты 

«Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения 

автоматические». Нормы и 
правила проектирования 

(СП5.13130.2009); п.9 Таблицы 1 
Приложения (обязательного) Норм 
пожарной безопасности "Перечень 
зданий, сооружений, помещений и 

оборудования, подлежащих 
защите автоматическими 

установками пожаротушения и 
автоматической пожарной 

сигнализацией" (НПБ 110-03); п.11 
Таблицы 1 Свода правил 

486.1311500.2020 Системы 
противопожарной защиты 

«Перечень зданий, сооружений, 
помещений и оборудования, 

подлежащих защите 
автоматическими установками 
пожаротушения и системами 

пожарной сигнализации». 
Требования пожарной 

безопасности 
(СП486.1311500.2020);

01.07.2022

4. На путях эвакуации (в лестничных 
клетках) на стенах применена краска 
с неустановленным классом
пожарной опасности (не допускается 
применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем: 
КМО). Сертификат на отделочный 
материал не предоставлен.

ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ст. 89; таб.З, 
таб.28 Ф3№123 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008г.

01.07.2022

5. На путях эвакуации (лестничная 
клетка, начальные классы) на полу 
применена краска с
неустановленным классом пожарной 
опасности. (не допускается
применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем: 
КМ1). Сертификат на отделочный 
материал не предоставлен.

ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ч.1, ст. 89; таб.З, 
таб.28 Ф3№123 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008г.

01.07.2022

6. На путях эвакуации (в общем 
коридоре первого этажа, начальные 
классы) на полу применен линолеум 
с неустановленным классом
пожарной опасности (не допускается

ст.5; п.2 ч.1 ст.6; ч.1. ст. 89; таб.З, 
таб.28 Ф3№123 «Технический 

регламент о требованиях 
пожарной безопасности» от 

22.07.2008г;

01.07.2022
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применять материалы с более 
высокой пожарной опасностью, чем: 
КМ2). Сертификат на отделочный 
материал не предоставлен

7. На объекте защиты не хранится 
документация (не предоставлена), 
подтверждающая пределы огнестой
кости, класс пожарной опасности и 
показатели пожарной опасности 
примененных облицовочных и деко
ративно-отделочных материалов для 
стен и покрытия полов путей 
эвакуации, а также зальных 
помещений.
Не представлены подтверждающие 
документы на соответствие
облицовки, покрытия и отделки к 
допустимым классам КМ - классам 
пожарной опасности материала. 
Например: сертификаты соответ
ствия пожарной безопасности на 
материалы, товарно - сопроводи
тельные документы на материалы 
при поставке на объект защиты, акты 
выполненных работ с указанием 
класса пожарной опасности применя
емых материалов и мест применения.

п.25 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 

(утв. постановлением 
Правительства РФ от 16 сентября 

2020 г. N 1479)

01.07.2022

8. Не обеспечено безопасное
конструктивное исполнение путей 
эвакуации (не закреплены снизу 
вертикальные элементы ограждения 
лестничного марша 3-го этажа 
правой лестничной клетки)

п.23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 г. N 
1479); ч.ч.1,2,3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1 
ст.6; ст.53; ч.1 ст.89 ФЗ №123 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008г;
п.4.4.2 Свода правил 1.13130.2020 

«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» (СП 1.13130.2020)

01.07.2022

9. Не обеспечено безопасное
конструктивное исполнение путей 
эвакуации (частично разрушены 
крыльцо и козырек эвакуационного 
выхода непосредственно наружу из 
правой лестничной клетки, дверь 
не открывается свободно)

п.23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 г. N 
1479); ч.ч.1,2,3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1
ст.6; ст.53; ч.1 ст.89 ФЗ №123 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008г; 
п.4.4.2 Свода правил 1.13130.2020 

«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» (СП 1.13130.2020)

01.07.2022
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10 Не обеспечено безопасное
конструктивное исполнение путей 
эвакуации (частично разрушено 
крыльцо эвакуационного выхода 
непосредственно наружу из
актового зала)

п.23 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. постановлением Правитель
ства РФ от 16 сентября 2020 г. N 
1479); ч.ч. 1,2,3 ст.4; ст.5; п.2 ч.1
ст.6; ст.53; ч,1 ст.89 ФЗ №123 

«Технический регламент о 
требованиях пожарной 

безопасности» от 22.07.2008г; 
п.4.4.2 Свода правил 1.13130.2020 

«Системы противопожарной 
защиты. Эвакуационные пути и 

выходы» (СП 1.13130.2020)

01.07.2022

11. На объекте защиты с массовым 
пребыванием людей руководителем 
организации не обеспечено наличие 
средств индивидуальной защиты 
органов дыхания и зрения человека 
от опасных факторов пожара из 
расчета не менее 1 средства 
индивидуальной защиты органов 
дыхания и зрения человека от 
опасных факторов пожара на 
каждого дежурного.

п. 30 Правил противопожарного 
режима в Российской Федерации 
(утв. ПП РФ от 16 сентября 2020 г.

N 1479)

01.07.2022

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является 
обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в 
соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их 
устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, 
решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" 
ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут: собственники имущества; 
руководители федеральных органов исполнительной власти; руководители органов местного самоуправления; лица, 
уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций; 
лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности; должностные 
лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах 
государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных
квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

С предписанием ознакомлении), копию предписания получил(а):
у Вгошм/д Вудду.цдд ддг,//, /а/, м МР
(фамилия, имй, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, физического лица - правообладателя, в отношении которого проводится проверка)

Пометка об отказе ознакомления с предписанием:
(зачеркнуть в случае подписи)

Государственный инспектор Юргинского городского округа 
и Юргинского муниципального округа по пожарному надзору 
(Должность, фамилия, инициалы осуществляющего надзор)

■X, (подпись)
г „■А\ О 

июля 20 21 г.

(подпись должностного лйгфщрбводйвцгего проверку)
f ~ «„nV'-'’ 'ОУ ■ ntV' из
Ы..............................................

А

пмv' I. см'Г ■ •

О
Ищенко

“ бУ^^^^июля 20 21 г.


